
Конкурстық құжаттамаға
14-қосымша

Сатып алынатың құрылысқа байланысты емес жұмыстардың
техникалық ерекшелігі

(тапсырыс беруші толтырылады)

Тапсырыс берушінің атауы Қостанай облысы Арқалық қаласы әкімдігінің "Арқалық жылу -
энергетикалық компаниясы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорыны

Ұйымдастырушының атауы "Арқалық қаласы әкімдігінің қаржы бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Лоттың № 70803105

Лоттың атауы Работы по текущему ремонту энергетических котлов/котельного
оборудования

Тауарлардың, жұмыстардың,
көрсетілетін қызметтердің
бірыңғай номенклатуралық
анықтамалығы кодының
атауы:

331119.100.000004

Жұмыстың атауы: Работы по текущему ремонту энергетических котлов/котельного
оборудования

Өлшем бірлігі: Жұмыс

Саны (көлемі): 1

Бірлік бағасы, қосылған құн
салығын қоспағанда: 67816134.82

Қосылған құн салығын
қоспағанда, сатып алуға
бөлінген жалпы сома:

67816134.82

Жұмыстарды орындау
мерзімі: 90 календарных дней с момента заключения договора

Жұмыстарды орындау орны: Қостанай облысы, Арқалық қ. Промбаза ТЭЦ

Аванстық төлем мөлшері: 0

Кепілдік мерзімі (айлар) 12



Талап етілетін
сипаттамалардың,
параметрлердің және өзге де
бастапқы деректердің
сипаттамасы:

1) Орындалатын жұмыстардың құрамына сұйық отынмен ЖЭО
ПТМВ-30ст№2 су жылыту қазандығын ағымдағы жөндеу
жұмыстарын орындау: 1. Құбырларды қолдана отырып, экрандық
құбырларды ауыстыру диам.60х3 СТ. 20-19,114 т. 2. Құбырларды
қолдана отырып конвективті бөлікті ауыстыру: диам.28х3мм СТ.
20-16,2 т. диам. 83х4 ст. 3-1 т. 3. Диам коллекторын
ауыстыру.273х10, ұзындығы 2262 ММ-4 дана 4. Люктерді ауыстыру –
4 дана. 5. Газ құбырын, компенсаторды ауыстыру-3,5 т 6. Қаптаманы
ауыстыру-материалды қолдана отырып 250м2; Ұсақталған және
ұнтақталған шамот ұнтағы-9,5 т, Глиноземді Цемент-2Т., Шатыр
материалы-250м2, Тау күлінің торы 20х20х1, 5-600м2, Диам
сымы.6мм-200кг, Каустикалық магнезит-1,2 т. Көмір пек-1,6 т.
Хризолит асбесті-2,55 т. Магний хлоридінің ерітіндісі-2,3 т. Арна
14мм-0,9 т Тоқылған сым диам.1,6 мм-0,2 т. 2) барлық жұмыстарды
Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 11
ақпандағы №73 бұйрығымен бекітілген Электр станцияларының,
жылу және электр желілерінің жабдықтарына, ғимараттары мен
құрылыстарына техникалық қызмет көрсетуді және жөндеуді
ұйымдастыру қағидаларына сәйкес орындауға міндетті. 3) әлеуетті
өнім беруші техникалық ерекшелікте көрсетілген мерзімдерде тиісті
сапамен жұмыстардың толық көлемде орындалуын қамтамасыз
етеді. 4) жөндеу жұмыстарын жүргізетін персоналдың тиісті
біліктілігі және қауіпсіздік техникасы бойынша рұқсат беру тобы
және ұқсас жұмыстарды орындау бойынша тәжірибесі болуға тиіс. 5)
әлеуетті өнім берушінің жұмыстың осы түрін орындауға рұқсат беру
құжаттамасы, көрсетілген жұмыс көлемі үшін қажетті құжаттар,
құрылғылар, аспаптар, машиналар мен механизмдер болуы тиіс, осы
мүлікті жұмыстарды орындау орнына жеткізуге байланысты барлық
шығыстарды өзіне қабылдайды. 6) жұмыстарды орындаудың барлық
мерзіміне әлеуетті өнім беруші өзінің жауапты өкілін тағайындауға
және бұл туралы объектіде жұмыстарды орындау басталғанға дейін
Тапсырыс берушіні жазбаша хабардар етуге міндетті. 7) объектіде
жұмыстар жүргізу кезінде Тапсырыс берушінің техникалық
қадағалауды жүзеге асыруға, Орындалатын жұмыстардың барысы
мен сапасын тексеруге құқығы бар. 8) әлеуетті өнім беруші
Тапсырыс берушінің өкіліне жұмыс жабылғанға дейін күнтізбелік үш
күн бұрын объектідегі жасырын жұмыстардың әзірлігі туралы
жазбаша хабарлауға міндетті. Егер жұмыстарды жабу растаусыз
орындалса, онда Тапсырыс беруші әлеуетті өнім берушіні
(мердігерді) өз есебінен жасырын жұмыстардың кез келген бөлігін
ашуға, содан кейін оны қалпына келтіруге міндеттеуге құқылы. 9)
әлеуетті өнім беруші кепілдік мерзімі -12 ай шеңберінде өзі
орындаған жұмыстардың тиісінше сапасы үшін жауапты болады. 10)
әлеуетті өнім берушінің (мердігердің) жұмысты орындауға Тапсырыс
берушінің келісімінсіз басқа ұйымдарды (қосалқы мердігерді)
тартуға құқығы жоқ. 11) Орындалатын жұмыстардың сапасы
атқарушылық құжаттамамен ( актілермен, хаттамалармен,
журналдармен және т. б.) расталуы тиіс 12) барлық дәнекерлеу
тігістерін дефектоскоппен тексеруге және дәнекерлеу
жұмыстарының журналына енгізуге құқылы. 13) жұмыстар
аяқталғаннан кейін әлеуетті өнім беруші (мердігер) су жылыту
қазандығының қызмет ету мерзімі бойынша қорытынды беруге тиіс.
Қауіпсіздік техникасын, өрт қауіпсіздігін, сондай-ақ Қазақстан
Республикасының уәкілетті органдары әзірлеген қолданыстағы
нормативтік актілердің, нұсқаулықтардың, Қағидалардың,
нұсқамалардың ережелерін сақтау. Әлеуетті өнім беруші ұйым
бойынша бұйрық нысанында жұмыстарды қауіпсіз жүргізуге
жауапты адамдардың(өнеркәсіптік қауіпсіздік бойынша тиісті
аттестаттауы, өрт қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша
рұқсаттары бар жауапты басшылардың, жұмыс өндірушілердің,
бригадалар мүшелерінің) тізімін ұсынады.



Орындаушы жеңімпаз деп
анықталған жағдайда
әлеуетті өнім берушіге
қойылатын талаптар және
онымен мемлекеттік сатып
алу туралы шарт жасасу
(қажет болған жағдайда
көрсетіледі) (Әлеуетті өнім
берушіні көрсетілген
мәліметтерді көрсетпегені
немесе бермегені үшін
қабылдамауға жол
берілмейді)

Қатысушы келесі құжаттарды ұсынуы керек Жұмысқа жіберу туралы
куәлік: - монтаждау, нығайту, технологиялық конструкциялар; -
қазандық жабдықтарын монтаждау; - су жылыту қазандықтарының
іске қосу-жөндеу жұмыстары; -ғимараттар мен құрылыстардың жер
үсті бөлігінің конструкцияларының элементтерін, оның ішінде
бағандарды, рамаларды, ригельдерді, фермаларды, арқалықтарды,
плиталарды, белдіктерді, қабырға панельдерін және қалқаларды
монтаждау; Негізгі кәсіптердің қызметкерлері биіктікте оқытылып,
жұмыстарды орындауға жіберілуі керек (тиісті куәлігі болуы керек).

* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).
Ескертпе.
1. Әрбір талап етілетін сипаттамалар, өлшемдер, бастапқы деректер және қосымша шарттар
жеке жолда көрсетіледі.
2. Техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге
жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.



 
Приложение 14

к конкурсной документации

Техническая спецификация
закупаемых работ, не связанных со строительством

(заполняется заказчиком)

Наименование заказчика
Государственное коммунальное предприятие "Аркалыкская
теплоэнергетическая компания" акимата города Аркалыка
Костанайской области

Наименование организатора Государственное учреждение "Отдел финансов акимата города
Аркалыка"

Номер лота 70803105

Наименование лота: Работы по текущему ремонту энергетических котлов/котельного
оборудования

Наименование кода Единого
номенклатурного
справочника товаров, работ,
услуг:

331119.100.000004

Наименование работы: Работы по текущему ремонту энергетических котлов/котельного
оборудования

Единица измерения: Работа

Количество(объем): 1

Цена за единицу, без учета
налога на добавленную
стоимость:

67816134.82

Общая сумма, выделенная
для закупки, без учета
налога на добавленную
стоимость:

67816134.82

Срок выполнения работы: 90 календарных дней с момента заключения договора

Место выполнения работы: Костанайская область, г.Аркалык Промбаза ТЭЦ

Размер авансового платежа: 0

Гарантийный срок (в
месяцах) 12



Описание требуемых
характеристик, параметров
и иных исходных данных

1)Выполнить работы по текущему ремонту водогрейного котла
ПТМВ-30ст№2 ТЭЦ на жидком топливе в состав выполняемых работ:
1. Замена экранных труб с применением труб диам.60х3
ст.20-19,114т. 2. Замена конвективной части с применением труб:
диам.28х3мм ст.20-16,2т. диам. 83х4 ст.3-1 т. 3. Замена коллектора
диам.273х10, длина 2262мм -4шт 4. Замена люков – 4 шт. 5. Замена
газохода, компенсатора – 3,5т 6. Замена обмуровки-250м2 с
применением материала; Шамотный порошок дробленный и
молотый-9,5т, Цемент глиноземистый-2т., Рубероид-250м2, Сетка
рябица 20х20х1,5-600м2, Проволока диам.6мм-200кг, Каустический
магнезит-1,2т. Каменоугольный пек-1,6т. Асбест
хризолитовый-2,55т. Раствор хлористого магния-2,3т. Швеллер
14мм-0,9т Проволока вязальная диам.1,6мм-0,2т. 2) Все работы
выполнить согласно правил организации технического
обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений
электростанций, тепловых и электрических сетей утвержденных
приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 11
февраля 2015 года №73. 3) Потенциальный поставщик обеспечивает
выполнение работ в полном объеме с надлежащим качеством, в
сроки указанные в технической спецификации. 4) Персонал,
проводящий ремонтные работы должен иметь соответствующую
квалификацию и группу допуска по технике безопасности и опыт по
выполнению аналогичных работ. 5) Потенциальный поставщик
должен иметь в наличии разрешительную документацию на
выполнение данного вида работ, необходимые документы,
приспособления, приборы, машины и механизмы для указанных
объемов работ, принимает на себя все расходы связанные с
доставкой данного имущества к месту выполнения работ. 6) На весь
срок выполнения работ потенциальный поставщик обязан назначить
своего ответственного представителя и уведомить об этом Заказчика
письменно до начала выполнения работ на объекте. 7) Во время
производства работ на объекте Заказчик имеет право осуществлять
технический надзор, проверять ход и качество выполняемых работ.
8) Потенциальный поставщик обязан извещать Представителя
Заказчика письменно о готовности скрытых работ на объекте за три
календарных дня до закрытия работ. Если закрытие работ
выполнено без подтверждения, то Заказчик имеет право обязать
потенциального поставщика (подрядчика) за свой счет вскрыть
любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.
9)Потенциальный поставщик несет ответственность за
ненадлежащие качество выполненных им работ в рамках
гарантийного срока -12 месяцев. 10) Потенциальный поставщик
(подрядчик) не имеет права привлекать к выполнению работ другие
организации (субподряд) без согласования Заказчика. 11) Качество
выполняемых работ должно подтверждаться исполнительной
документацией ( актами, протоколами, журналами и т.д.) 12) Все
сварочные швы проверять дефектоскопом и заносить в журнал
сварочных работ. 13) После завершения работ потенциальный
поставщик (подрядчик) должен дать заключение по сроку службы
водогрейного котла. Соблюдать технику безопасности, пожарную
безопасность, а также положения действующих нормативных актов,
инструкций, правил, предписаний, разработанных
уполномоченными органами Республики Казахстан. Потенциальный
поставщик в форме приказа по организации предоставляет список
лиц, ответственных за безопасное производство работ(ответственных
руководителей, производителей работ, членов бригад имеющих
соответствующую аттестацию по промышленной безопасности,
допуски по пожарной безопасности и охране труда.



Условия к потенциальному
поставщику в случае
определения его
победителем и заключения
с ним договора о
государственных закупках
(указываются при
необходимости)
(Отклонение
потенциального поставщика
за не указание и
непредставление указанных
сведений не допускается)

Участник должен предоставить следующие документы
Свидетельства о допуске к работам: - монтаж, усиление,
технологических конструкций; - монтаж оборудования котельных; -
пусконаладочные работы водогрейных котлов; -монтаж элементов
конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе
колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и
перегородок; Работники основных профессий должны быть обучены
и допущены к выполнению работ на высоте( иметь соответствующее
удостоверение).

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).
Примечание.
1. Каждые требуемые характеристики, параметры, исходные данные и дополнительные
условия указываются отдельной строкой.
2. Установление в технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых
к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.


