2 қосымша

Техникалық ерекшелік

Кондиционерді орнату бойынша жұмыстар

Тапсырыс беруші: Шығыс Қазақстан облысы білім басқармасының «Психологиялық - медициналық-педагогикалық консультация» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

2 дана Кондиционерді орнату бойынша жұмыстар

Жұмысты орындау орны: ШҚО, Өскемен қаласы, Абай д. 10/1

Қызмет көрсету/жеткізу мерзімі: 2024 жылғы шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн

Төлем шарттары: факті бойынша, жеткізушінің ағымдағы шотына аудару

	Жұмыстар жеке қорғаныс құралдарын қолдана отырып және қолданыстағы қауіпсіздік ережелерін сақтай отырып көрсетілуі керек. Барлық жұмыстар әлеуетті жеткізушінің құралдарымен орындалады.
Әлеуетті жеткізуші кондиционерлерді орнатуды аяқтағаннан кейін:
 - Автоматика жүйелерінің жұмысын тексеру 
- Кондиционерлердің жұмысын тексеру 
- Жабдықтың жұмысы кезінде Микроклимат параметрлерін өлшеу 
[bookmark: _GoBack]- Байланыс қосылыстарының сапасын термовизиялық бақылау керек. 
	Жұмыстарды орындау барысында жиналатын қалдықтар мен құрылыс қоқыстарын әлеуетті өнім беруші және оның есебінен жинауға тиіс.



     Приложение №2

Техническая спецификация

Работы по установке и монтажу кондиционеров

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Психолого - медико-педагогическая консультация" управления образования Восточно-Казахстанской области

Товар/Услуги: Работы по установке и монтажу кондиционеров в количестве – 2 штуки 


Место поставки товара/ оказания услуги: ВКО, город Усть-Каменогорск, пр.Абая 10/1
Срок оказания услуги/поставки: 15 календарных дней со дня заключения договора 2024 года 

Условия оплаты: по факту, перечислением на текущий счет поставщика
 
Работы должны быть оказаны с использованием индивидуальных средств защиты и соблюдением действующих правил техники безопасности. Все работы выполняются инструментами потенциального поставщика.
Потенциальный поставщик по окончанию установки кондиционеров должен выполнить:
 − Проверку работы систем автоматики 
− Проверку работы кондиционеров 
− Измерение параметров микроклимата при работе оборудования 
− Тепловизионный контроль качества контактных соединений. 
Отходы и строительный мусор, накапливаемые в процессе выполнения работ, подлежат уборке потенциальным поставщиком и за его счет.
