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Техническая спецификация закупаемых услуг

	№
п/п
	Наименование услуг
	Техническая спецификация, характеристика услуг
	Место оказания услуг

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Услуги по промывке и опрессовке системы отопления
	Ревизия запорной арматуры элеваторного узла, ревизия запорной арматуры внутренней системы (вентиля, задвижки на горизонтально проходящих трубопроводах в подвальном помещении), ревизия запорной арматуры внутренней системы (вентиля, задвижки на горизонтально проходящих трубопроводах внутри помещении), ревизия грязевиков, замена нагревающих трубопроводов и отопительных приборов внутри помещений, опрессовка внутренней системы, опрессовка тепловых сетей, ревизия запорной арматуры на тепловых сетях, гидропневматическая промывка внутренней системы, узел учета тепловой энергии, ревизия и испытания линии ГВС (бойлеров или теплообменников) на герметичность, восстановление изоляции теплосети, промывка теплосети, снятия и очистка отопительных радиаторов в комнатах во всех этажей. Выполнять работу своевременно и качественно.
	Мангистауской область, Мунайлинский район, село Батыр, микрорайон Алматы, улица №5, строение 11/5.


