


                                          Техническая спецификация
на услуги по измерению сопротивления заземляющего устройства (контур заземления), заземления электроустановок и измерения сопротивления изоляции кабелей, проводов, оборудования и приборов   с выдачей технического отчета (Услуги на проведение измерения сопротивления растекания контура защитного заземления и измерения сопротивления металлической связи электрооборудования с заземляющим контуром) 

Наименования, краткая характеристика работ:
· провести замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»;
· проверить наличие цепи между заземлителями и заземленными элементами (контур заземления);
· измерить сопротивления изоляции кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам (щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и др.)
Место проведения услуги: Мангистауская область, г.Актау ГККП «АТКС»          здание общежития                                                                                                                                                           Место выполнения работ: г Актау  17 мкр 118 зд.
1. Требования к Поставщику:
· иметь свидетельство аккредитации лаборатории;
· иметь свидетельства аттестации специалистов;
· специалисты должны иметь удостоверение «допуск до 1000 B»;
· иметь сертификаты поверки приборов;
· соблюдать требования правил пропускного и охранного режимов, действующих на территории Заказчика;
· работы проводить в соответствии с Правилами устройства электроустановок, Правил техники эксплуатации электроустановок и правил техники безопасности.
2. Работы производятся в присутствии представителя Заказчика, осуществляющего контроль за производством работ. Работы, произведённые без представителя Заказчика, не считаются выполненными.
3. Результаты измерения по каждому объекту, оформить соответствующими протоколами.
4. По результатам выполненных работ предоставляется Технический отчет по проведенным испытаниям и электрическим измерениям в электроустановках до 1000В.
5. Срок оказания услуги: в течение 20 календарных дней после подписания договора.









                                               
                                       Техникалық сипаттама

              жерге тұйықтау құрылғысының (жер контурының) кедергісін өлшеу, электр қондырғыларын жерге тұйықтау және кабельдердің, сымдардың, жабдықтардың және құрылғылардың оқшаулау кедергісін техникалық есеп беру  арқылы (өлшеу жөніндегі қызметтер үшін және электр жабдығының жерге контуры бар металл қосылымының кедергісін өлшеу)


                       Аты-жөні, жұмыстардың қысқаша сипаттамасы:
- «фаза-нөлдік» тізбектің толық кедергісін өлшеу;
- жерге тұйықтау өткізгіштері мен жерге тұйықталған элементтер (жер контуры) арасында тізбектің болуын тексеру;
- электр энергиясын тарату құрылғыларына (тақталар, шкафтар, коммутациялық құрылғылар және т.б.
6. 1. Қызмет көрсету орны: Мангистауская область, г Актау ГККП «АТКС» 17 мкр  118 зд  жатақхана
1. 2. Жеткізушіге қойылатын талаптар
- зертхананы аккредиттеу туралы куәлігі болуы;
- мамандарды аттестациялау туралы куәліктердің болу
- мамандардың «1000В дейін төзімділік» сертификаты болуы керек;
- құрылғыларды тексеру сертификаттары болуы;
- Тапсырыс берушінің аумағында қолданылып жүрген қол жеткізу ережелері мен қауіпсіздік режимдерінің талаптарын сақтауға;
- жұмыс электр қондырғыларын монтаждау ережелеріне, электр қондырғыларын пайдалану ережелеріне және қауіпсіздік ережелеріне сәйкес жүргізіледі.
3. Жұмыстар жұмысты бақылайтын Тапсырыс беруші өкілінің қатысуымен жүргізіледі. Тапсырыс берушінің өкілінсіз орындалған жұмыстар аяқталған болып есептелмейді.
4. Әрбір объект бойынша өлшеу нәтижелері, тиісті хаттамалар шығару.
5. Орындалған жұмыстардың нәтижелері бойынша 1000 В дейінгі электр қондырғыларындағы сынақтар мен электр өлшемдері бойынша Техникалық есеп беріледі.
6. Қызмет көрсету ұзақтығы: шартқа қол қойылғаннан кейін күнтізбелік 20 күн ішінде.
